Protokol o zkouSce €. 4527/25 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zékaznik : EKOLSERVIS, s.r.o. Nova Paka

Svobody 1921; 50901 Nova Paka v
Vzorkoval : Klimentova Markéta  dne 16.6.25 - 14:00
Datum zahgjeni zkousek : 17.6.25  Datum ukonceni zkousek : 20.6.25

Misto odbéru : Levinska OleSnice CS - surova voda

Cislo vzorku : 4680/25

parametry jednotky hodnoty  norma nejistota  metody
teplota vzorku °C 10,6 - +0,5 CSN 757342/A
pach prijatelny ptijatelny - SOP 2-734/A
pH 8,17 6,5-9,5 £0,2 CSNISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutraliza¢ni kapacita ~mmol/l 3,75 - +5%  CSN ENISO 9963-1/A
ZNK-8,3 zasadova neutral. kapacita mmol/l 0,10 - +10% CSN 757372/A
el. konduktivita mS/m 37,8 125 +7%  CSN ENISO 27888/A
barva mg/l1 Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A
zakal ZF(n) 0,73 5 £6% CSN ENISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/l <0,5 5,0 - CSN EN 1484/A
Ca+Mg suma vapnik a hof¢ik mmol/l 1,79 - +£6% CSNISO 6059/A
vapnik mg/l 35,0 - +4%  CSNISO 6058/A
hoi¢ik mg/l 22,3 g - Vypodet
amonné ionty mg/I <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
chloridy mg/1 3,3 250 +5%  SOP 2-Z37/A
dusitany mg/Il <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A
dusi¢nany mg/l 4,8 50,0 +5% SOP 2-Z37/A
sirany mg/l 11,7 250 +5% SOP 2-Z37/A
fosfore¢nany mg/l <0,050 - = SOP 2-Z37/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinalni KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
mikroskop.obraz - pocet organismii jedinci/ml 0 50 - CSN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston % 3 5 - CSN 757713/A
Zelezo mg/l <0,02 0,20 - CSN 757385/A
mangan mg/l <0,01 0,050 - CSN 757385/A

Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. pfiloha ¢.1 (hygienické pozadavky na pitnou vodu)
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Hodnoty, které limitim nevyhovuji jsou oznadeny

ZkuSebni laboratoF & 4036 je odborné zpiisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzend "ASLAB Stiediskem pro posuzovani
zplisobilosti laboratofi". Metody, na n&Z se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznateny kodem A, analyzy
zaji$téné externim dodavatelem kodem S. Protokol muZe byt reprodukovan pouze jako celek.

Vysledky zkousek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zakaznikem.

V Pardubicich dne :  20.6.25 Ing. Vlastislav Macha
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